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IČo : 2537431l

Materiál : Voda
Druh vzorku : Voda pitná
způsob odběru : pros§í vzorek
vzorkoval : zákazník

Datum odběru i 9.12.2016
čas odběru : l1:30
Datum přijetí : 9.12.2016
Datum zprac. : 9.12.2016- |3.12.2016

Identifikace vzorku:
(Místo odběru)

Bělkovice- Lašt'any, M Š-kuchyň,přípoj ka

Postup r.,zorkovánÍ: OCběr vzorku nebyI pr<.,veden pracovníkei;i laboratoře Analýza č.: 2636712016

Krácený rozbor vzorku pitné vody v rozsahu vyhlášky 25212004 Sb., přílohy č.5

Závěr:

Vzorek v v h o v u i e limitům,jakje uvádí
Vyhláška č. 25212004 Sb. - příloha č.l,

ve všech stanovených parametrech.

Vvsvětlivkv : Ve sloupci "HODN" .ie provedeno lrodnocení jednotlivých ukazatelů s limity, jak je uvádí vyhláška
č. 25212004 Sb. v příloze č. l. Vyhovr,rjící parametry .jsou označeny písmenem "V". nevyhovující paranretry písrnenern "N".
Ve sloupci "TYP" je uveden typ lirnitu (NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, D doporučená hodnota).
ProhláŠení : Výsledky analýz se vztahují pouze na zkoušený vzorek. Vyhodnocení analýzy nenahrazuje protokol o analýze
vzorku, ani rozhodnuti hygienické služby.
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Mikrobiolopické a biolosické ukazatele
Parametr Svmbol VÝsledek .Iednotka Tvn Limit Hodn,
Fsclrerichia co]i E-coli 0 KTJ/ l00ntl NMH 0

koliíbrmrrí bakterie KoLI 0 KTJ/100nrl MH 0

Kult. rnikroorganismy při 22 "C KM 22"C 0 KTJ/ml MH 200
I(irlt nrikrnoroanistnv nři 16 oc KM 36 oC 0 KTJiml MH 40

Fvzikálně-chemické a orpanolentické ukazatele
Parametr Svmbol VÝsledek Jednotka Tvn Limit Hodn.

Arrronné iontv NH4 <0.050 ms,ll MH ()5

Barva Barva <5.00 me/l Pt MH 20
ToC ToC <l 0() r-rr írl 1 MH 5

Drlsičnanv No-]í-) 3.23 mír/l NMH 50,0
Dusitanv No2í_) <0.010 rrrg/l NMH 0,500
Clrlor volnÝ, CL2-vol. <0.010 mgll MH 0.3

Chuť Chut' PřiiatelnÝ MH MH
konduktivita Vod. 29.6 rnS/m MH l ]i

Fach Pach PřiiatelnÝ MH MH
pH pH ,7 R) MH 6.00 - 9,5(
Zákal Zákal 1.40 ZF(n\ MH 5

Zelezo Fe 0.033 mo/! NíUlVl1 i 0.2

Tenlota vodv l0.1 oC R00-12(
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